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APPROVVIGTONAMENTI

In merito alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

Quesito posto:
Spett.le Ente, si richiede se nelle 10 Sale operatorie, oggetto della fornitura di lampade scialitiche, oltre alla

linea di alimentazione a 24 V & presente anche una linea di alimentazione a 220 V nel quadro elettrico di
ogni sala. Ringraziando si porgono distinti saluti.

Risposta
In tutti i quadri elettrici che alimentano le sale operatorie & presente la tensione di 24 V c.c., la tensione 230

V c.a. sotto U.P.S. (per le utenze alimentate da trasformatore di isolamento o per le apparecchiature di
supporto vitale con interruzioni <0,5 sec) e la tensione 230 V c.a. sotto gruppo elettrogeno (interruzione <15
sec.).

Non & oggetto della richiesta ma credo sia utile sapere che non si pud garantire, in tutte le sale operatorie, la
presenza di un interruttore libero.
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