RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
(in aggfiornamento)

D. Nel documento contrattuale DOC-E1 “Elenco Prezzi", abbiamo riscontrato nell'articolo
A02050595 riferito all'assistenza muraria per gli impianti meccanici un valore non
corrispondente alle percentuali definite nei predetti articoli.

Di seguito riportiamo lo scostamento rilevato:

Riferimento: art. A02050595 Assistenze murarie per la installazione di impianto di
condizionamento, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto (Percentuale del 20%).

Prezzo dell'impianto meccanico: 135.261,08€

Valore assistenza impianto meccanico del 20%: 27.052,22€

Valore indicato in elenco prezzi: 2.500,00€

Scostamento rispetto al valore indicato in Elenco Prezzi: -24.552,22€

Inoltre le ore previste per |'assistenza alla realizzazione dell'impianto elettrico pari a 160
ore generano un valore di assistenza corrispondente a una percentuale pari al 4,78%, a
nostro avviso, tale percentuale risulta sottostimata rispetto ai riferimenti di mercato
locali e attuali.

R In riferimento al quesito in oggetto si specifica quanto seque:

1-  Art. AO2050595. Le assistenze murarie sono riferite alla sub-categoria “distribuzioni
circuiti Aeraulici”, in quanto le macchine vengono semplicemente appoggiate in un vano
esistente. L'importo lavori sul quale & stato calcolato il 20% di assistenze & pari di euro
8.853,97 corrispondente a circa 1.700 euro. L'importo & stato arrotondato a 2.500
euro, come espresso a corpo nel medesimo documento, tenendo conto del
posizionamento dei macchinari posti al primo interrato e varie ed eventuali.

2- Per quanto riguarda le assistenze elettriche si specifica che le ore si riferiscono alla
realizzazione del basamento per il nuovo quadro di zona, per la realizzazione degli
sfondi (stimati in numero di 4) per gli attraversamenti dei canali principali e per la
realizzazione delle forometrie necessarie per le scatole porta apparecchi di comando
(punti luce) e utilizzatori (punti presa).

Non sono necessarie altre assistenze edili in quanto le pareti sono realizzate in
cartongesso pertanto tutte le canalizzazioni necessarie saranno posate prima della
posa della seconda lastra quindi senza necessita di ulteriori opere edili.

Chiaramente non sono necessarie assistenze edili per gli apparecchi illuminanti e tutti
gli altri apparati in campo quali, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo, i
rivelatori di fumo, i diffusori sonori e cosi via.

Per quanto sopra si ritiene che il monte ore stimato sia congruo con le assistenze edili
da eseguire.



