Precisazioni del 10/05/05 e riapertura dei termini di presentazione delle offerte relative alla licitazione privata per acquisizione di un sistema per la rilevazione presenze del personale e per il controllo accessi e sicurezza per l’Ospedale Maggiore di Milano

1) Nel documento di precisazione del 29/04/05 relativo alla gara in oggetto si è erroneamente indicato nel titolo “Precisazioni del 29/05/05).

2) Nel documento di precisazioni del 29/04/05: punto 14)

“Si precisa che i sensori rilevatori di fumo, gli eventuali concentratori di segnale e le centrali dovranno rispettare le normative UNI 9795 / UNI EN 54. In generale si chiede di rispettare la normativa solo per i singoli componenti della fornitura previsti dal capitolato, senza tenere in considerazione l’eventuale certificazione del sistema complessivo (che comprenderebbe la cablatura specifica a livello di campus). Si ribadisce che per i collegamenti di campus dovrà essere utilizzato il cablaggio strutturato della rete dati.”

Viene modificato in:

“Si precisa che i sensori rilevatori di fumo dovranno rispettare le normative  UNI EN 54. In generale si chiede di rispettare la normativa solo per i sensori rilevatori di fumo, senza tenere in considerazione l’eventuale certificazione del sistema complessivo (che comprenderebbe la cablatura specifica a livello di campus). Si ribadisce che per i collegamenti di campus dovrà essere utilizzato il cablaggio strutturato della rete dati.
3) La documentazione richiesta, nella lettera di invito, BUSTA 1 “Documentazione amministrativa” lettera a): può essere sottoscritta anche da Procuratore Sociale, munito dei relativi poteri.

In seguito alle precisazioni fatte il termine di presentazione dell’offerta viene posticipato; per tanto le ditte dovranno far pervenire il plico d’offerta all’Ufficio Protocollo di questo Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Via F.Sforza 28 -20122 Milano, entro e non oltre

le ore 12:00 del 1 Giugno 2005

In data 9 giugno 2005 alle ore 9.30 presso la sede amministrativa di questo Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Via F:Sforza, 28 – Milano si procederà all’apertura dei plichi pervenuti, alla valutazione della “documentazione amministrativa” ed alla verifica dell’esistenza della “documentazione tecnica.

Potranno essere richiesti chiarimenti solo fino a 5 gg. lavorativi prima della scadenza del termini di presentazione dell’offerta.

Pagina 1 di 1

