ONDAZIONE IRCCS CA” GRANMNDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO

i
ULOC, APPROVVIGIONAMENT!

A titolo di completamento delle informazioni gia pubblicate (chiarimento 2), si precisa che:

A. Coerentemente con quanto gia indicato nel capitolato di gara al paragrafo 2.12, le opere di
adeguamento dell'impianto di CDZ sono a carico della ditta offerente.
| dati aeraulici riscontrati nel locale adibito alla futura Diagnostica Scheletrica Digitale sono:

Volume locale:.......cooeeeiiiiiiiiceeceeeeee 72 mc;
Portata aria mandata:..............cccooooiiiiiiiie 450 mc/h;
Ricambi aria/ora:...........oooouviieiieeeeeee e 6,25 v/h;
Temp. aria ambiente:................ccvoiieioiiiei 23,5 °C;

Con riferimento alle linee guida /SPESL (giugno 2006) per le Diagnostiche, il volume di aria esterna richiesto
e attestato sul valore minimo di 6 v/h e, di conseguenza, il dato riscontrato risulta adeguato.

In merito alla temperatura ambiente riscontrata, il valore ¢ riferito a condizioni di temperatura esterna di
30°C; resta inteso che le condizioni ambientali adeguate sono vincolate al calore sensibile sviluppato dalla
apparecchitura radiologica da installare che potra determinare I'eventuale necessita di integrare un sistema
di condizionamento supplementare.

B. gli oneri relativi alle figure professionali indicate sono a carico della ditta offerente
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