RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTT
(in aggiornamento)

D. Quale & l'autonomia (espressa in minuti) richiesta per le due UPS e quale ¢ il valore della
potenza ?

R. Premesso che:
- a regime i due UPS funzioneranno separatamente (non & previsto il parallelo):
- solo e soltanto in caso di emergenza (ovvero un malfunzionamento ed il conseguente
speghimento di uno di essi) una macchina pué alimentare tutte le utenze;

considerato che:

- la somma delle potenze assorbite non puéd superare la potenzialita di un singolo UPS
(contrariamente, in configurazione di emergenza, potrebbe verificarsi un sovraccarico
dell'unica macchina in funzione);

si considera quale autonomia minima quella riportata negli artt. 710.562.2.1 e .2 della
normativa tecnica del CEI 64-8 V2, ovvero 60 minuti alla potenza attiva riportata nel CSA
di ogni UPS (avendo a monte un gruppo elettrogeneratore diesel quale sorgente di
sicurezza ad interruzione <=15 secondi).
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