Sistema Socio Sanitario

¢ ) Fondazione IRCCS Ca’ Granda $ Regione
) Ospedale Maggiore Policlinico Lombardia

Atti 162/2018 all.

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO IN FORMA AGGREGATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA

LOTTO 1: FONDAZIONE IRCCS CA” GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO PINI/CTO

LOTTO 2: ASST RHODENSE

CHIARIMENTO 7

DOMANDAnN. 1
Quanta potenza elettrica & disponibile attualmente presso i locali "cucina" del Policlinico?

RISPOSTA
Si hanno a disposizione per la cucina degenti 190kW e per il restante 380kW

DOMANDA n. 2
Le alimentazioni elettriche di cucina, del service e corridoi, sono collegati alla rete di emergenza (gruppo
elettrogeno del Policlinico)?

RISPOSTA
Solo le luci sono sotto gruppi elettrogeni, le grandi potenze, come i forni, invece no.

DOMANDAn. 3
E presente, per i locali cucina e mensa del Policlinico, la Certificazione di Prevenzione Incendi?

RISPOSTA
In fase di ottenimento

DOMANDA Nn. 4
La rete di distribuzione del vapore percorre tutti i locali della cucina (esiste un percorso tecnologico)? E
possibile realizzare nuovi allacciamenti alla rete vapore/condensa nei diversi locali della cucina del Policlinico?

RISPOSTA

Il vapore ha la sua partenza dalla sottocentrale del Pad. Mangiagalli e si distribuisce all'interno del cunicolo fino
alla UTA (posta nell'immediate vicinanze della cucina) dove sono presenti le intercettazioni e successivamente
a pavimento (non ispezionabile) all'interno della cucina stessa. Oltre agli stacchi esistenti non vi sono ulteriori
predisposizioni
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DOMANDA n.5
Si richiedono le planimetrie dwg dell’ospedale Policlinico (in aggiunta a quelle della cucina gia pubblicate).

RISPOSTA
Vedi allegato

DOMANDA n. 6
Nell’elenco delle attrezzature “Descrizione apparecchiature Mangiagalli 2018” non sono menzionati tavoli e
sedie della sala mensa. Di chi & |a proprieta di tali arredi?

RISPOSTA
La proprieta degli arredi della mensa sono di proprieta della Fondazione IRCCS.

DOMANDA n. 7
Si richiedono le dimensioni degli ascensori e/o montacarichi che vengono utilizzati per il trasporto dei carrelli

dalla cucina ai reparti.

RISPOSTA
Vedi allegato

DOMANDA N. 8
Si richiede la documentazione AS-BUILT degli impianti delle cucine e delle mense (meccanico, elettrico, vapore,
idrico sanitario e scarichi fognari) ed i layout aggiornati dei locali con la posizione delle attrezzature

RISPOSTA
Per la Fondazione IRCCS e I’ASST Pini/CTO, la documentazione é disponibile presso le rispettive UOC Funzioni

Tecniche per la visione.
Per I’ASST Rhodense la documentazione € pubblicata sulla piattaforma Sintel.

DOMANDA

Al fine di sincerarci delle reali condizioni di impianti e attrezzature si richiede, se disponibile, copia digitale dei
registri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sugli impianti e le attrezzature presenti nei locali
che saranno affidati alla ditta aggiudicataria

RISPOSTA
Per I’ASST Rhodense la documentazione e pubblicata sulla piattaforma Sintel.

Per la Fondazione IRCCS e I’ASST Pini/CTO attualmente la documentazione richiesta non € al momento
disponibile.

DOMANDA

Per ASST Pini/CTO siamo a richiedere I'elenco dei reparti con indicazione del numero di posti letto suddiviso
per reparto.
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RISPOSTA

Relativamente ai posti letto del Polo di via Isocrate si specifica quanto segue:

i posti letto di degenza ordinaria accreditati sono 120 + 4 posti tecnici MAC

Da una rilevazione sul campo effettuata in data odierna i pl risultano cosi distribuiti:

FISIATRIA 2A: 31 TOTALI: 28 posti ordinari in camera doppia + 3 posti letto in camera singola
FISIATRIA 2B: 31 TOTALI: 28 posti ordinari in camera doppia + 3 posti letto in camera singola

FISIATRIA 3A: 24 posti ordinari in camera doppia + 3 posti letto in camera singola + 4 POSTI LETTO VUOTI (4
MAC IN AMBULATORIO. non pranzano/cenano*)

FISIATRIA 3B:  31TOTALI: 28 posti ordinari in camera doppia + 3 posti letto in camera singola

totale= 124 posti letto
Viene riferito che vi sara una modifica che prevedera la seguente allocazione:
LATO B:  29+29 ORDINARI + 4 SOLVENTI (2+2)

LATO A:  31+31 ORDINARI = totale 124

U.0.C. ACQ A

Procedimento presso I'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del Procedimento: Ing. Giampolo Valente
Pratica trattata da: sig. Boffini
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padiglione Matricola Portata | Piani Dimensioni in Porte
impianto kg serviti mm cabina
n Luce netta
mm
Alfieri 6332 750 6 1220%*2280 1000
24300 750 6 1220%*2280 1000
Bergamasco 14838 800 3 1020%2200 900
Cesarina Riva 3224/94 1000 3 1350%2500 1100
Cesarina Riva 5030/95 1450 3 2400*1200 2000
Croff 46764 800 3 1200%2200 1000
De Marchi 101689 750 5 1220*2180 970
421/01 1200 6 1200*2100 950
101583 1500 6 2300*1570 1000
101594 1500 6 2300*1570 1000
Devoto 12693 1300 E 1380%2240 1060
12765 630 4 1280*1480 1050
Granelli/Marcora | 4064 630 5 1930*1180 1400
23984 630 5 1930*1180 1400
5999/88 1000 5 2200*1400 1000
6000/88 1000 5 2200*1400 1000
Guardia g")?NTA'-ETT'GHE 2000 5 2200*1600 1300
Accettazione
I\CAS[[I\I'ITRAA_EI-EI—T]GHE 2000 5 2200*1600 1300
"D")?NTA'-EW'GHE 2000 5 2200*1600 1300
bﬁf_ﬁ%NSORE 800 5 1200*1500 900
g"gl’_“l_TEAGLE“TAES]':*OE 2000 2 2200*1600 1300
PADIGLIONE
DEVOTO
'(\:AgEILTEAGLEJESTHoE 2000 2 2200*1600 1300
PADIGLIONE
GRANELLI
Frigerio ex 63638/00 1050 7 1430*1580 900
Lamarmora 59032/02 1000 6 1100%2400 900
Litta 22749 630 3 2300*1170 2000
Mangiagalli 419 1125 2 1280*1820 1160
778538/13 1250 5 1210*2180 1160
778537/13 1250 5 1210*2180 1160
4248 750 4 1220*2200 980
6330 750 5 1220*1950 875
34560 1200 5 1060%2370 1050
34561 1200 5 1060*2370 1050
38618/12 1250 5 1200*2370 1050
814927/10 1000 2 2370*2207 2200




Monteggia 487405/09 900 7 1400*1500 900
847396/08 | 1250 9 1200*2300 1100
847386/08 | 1250 9 1200*2300 1100
847370/08 | 1250 8 1200*2300 1100
847366/08 | 1250 8 1200*2300 1100
847426/08 | 1250 8 1200*2300 1100
847421/08 | 1250 8 1200*2300 1100
847416/08 | 1250 8 1200%2300 1100
847409/08 | 1250 8 1200*2300 1100
Regina Elena 3730 650 6 1045*2140 900
46740 1000 5 1235%2550 1050
Sacco 1070689/05 1300 5 1200*2400 950
677698/05 1800 5 2770*1300 2600
Via pace dermo 1 | 59138/3 800 3 2470%1130 900
Via pace dermo 2 | 14103/03 1500 2 1350*2400 1100
Via pace dermo 4 | 23990/2 630 2 2040%1270 1900
Via pace dermo 5 | 35886 630 3 2160*1050 1900
Zonda 17308/86 500 S 1080*1400 1000
22484 750 5 970%2380 850
c.na Brandezzata | Numero 1000 2 1400*2200 900
via ripamonti 428 | fabbrica
54nn6757

La sopra riportata tabella riepilogativa si riferisci esclusivamente agli impianti dedicati al trasporto
del vitto, o potenzialmente utilizzabili per tale scopo.
Fondazione IRCCS




